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Ergänzung zur Betriebs- und Installationsanleitung:  
Integrierter Fehlerstromschutzschalter bei Smart T PnC

Zu diesem Dokument
Dieses Dokument ist eine Ergänzung der Betriebs- und Installationsanleitung und ist für alle  
Smart T PnC Varianten gültig.

Integrierter Fehlerstromschutzschalter
Die Angabe zum integrierten Fehlerstromschutzschalter in der Betriebs- und Installationsanleitung  
im Kapitel „Technische Daten“ ist fehlerhaft. Es ist ein Fehlerstromschutzschalter Typ A enthalten:  

40 / 0,03A, 4p, Typ A
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